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Liperin kunta, elinymparistop.
Riikonen Kari
kari.riikonen@liperi.fi
Varolantie 3

83100 LIPERI

Tilausnro 321084 (4774)/VALVVIIN), saapunut 30.1.2024, nidytteet otettu 30.1.2024 (9:40)
Naytteenottaja: Suvi Lahikainen

NAYTTEET
Lab.nro Naytteen kuvaus
1812 Verkostovesi, Pulla Pulju

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maaritys Yksikko 1812 **STM 1352
Lampdtila °C 4,9

Haju Hajuton

Maku Mauton

*Koliformiset bakteerit pmy/100 ml 0 <1(T)
*Escherichia coli pmy/100 ml 0 <1(V)
*Enterokokit pmy/100 ml 0 <1(V)
*Sameus FNU 0,15

*Vari mg/| Pt <5

*pH 7,6 «9,5,»6,5 (T)
*Sdhkoénjohtavuus 25 °C uS/cm 140 «2500 (T)
*Rauta pg/l 20 <200 (T)
*Mangaani pg/l <0,5 <50 (T)
Merkintéjen selityksia: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,

» = suurempi tai yhtasuuri kuin.
**STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousvedet
Menetelmétiedot viimeiselld sivulla, * = akkreditoitu menetelm4, (A) = alihankintamaaritys

LAUSUNTO

Verkostoveden jatkuva valvonta

** Sosiaali- ja terveysministerion asetukset nro 1352/2015 ja 2/2023 talousveden laadusta ja
valvonnasta seka rakennusten vesilaitteistojenriskienhallinnasta, astunut voimaan 12.1.2023.
V = laatuvaatimus, T = laatutavoite

Veden sameuden ja varin seka hajun ja maun tulee olla kdyttajien hyvaksyttavissa, eika niissa saa esiintya
epatavallisia muutoksia.

Talousvesiasetuksessa heterotrofiselle pesdkeluvulle ei ole asetettu enimmaisarvoa mutta siind ei saa
esiintya epatavallisia muutoksia. Verkostovesissa heterotrofisen pesdkeluvun tavanomainen taso on <100
pmy/ml.

pmy = pesdkkeen muodostava yksikkd

VEDEN LAATU:
Verkostovesindyte taytti tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
Niissd ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epatavallisia muutoksia.

Al 1B
Anna Liisa Heikkila
kemisti, FM

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteitd. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepdvarmuudet ilmoitetaan pyydettiessa. Mittausepdvarmuutta ei huomioida pddtdssdanndissa.
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TIEDOKSI

Pohjois-Karjalan Ymp.terveys/Karinen Paivi / Outokumpu/paivi.karinen@siunsote.fi
Pohjois-Karjalan ymp.terveys/Hacklin Miia/miia.hacklin@siunsote.fi
Pohjois-Karjalan Ymp.terveys/Lahikainen Suvi/ Outokumpu/suvi.lahikainen@siunsote.fi

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteitd. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepdvarmuudet ilmoitetaan pyydettdessa. Mittausepdvarmuutta ei huomioida pdatdssdanndissa.
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MENETELMATIEDOT

Maaritys Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Lampétila Lampotila (TL83)

Haju Alustava haju (TL77)

Maku Alustava maku (TL77)

*Koliformiset bakteerit SFS 3016 (2011) (TL77)

*Escherichia coli SFS 3016 (2011) (TL77)

*Enterokokit SFS-EN ISO 7899-2 (2000), varmistetut (TL77)
*Sameus SFS-EN 1SO 7027-1 (2016) (TL77)

*Vari SFS-EN I1SO 7887 o0sa 6 (2012) (TL77)

*pH SFS 3021 (1979) (TL77)

*Sahkoénjohtavuus 25 °C
*Rauta
*Mangaani

SFS-EN 27888 (1994) (TL77)
ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL30 SKYT Oy, Kuopion laboratorio, FINAS T0O47 (SFS EN ISO/IEC 17025)
TL77 SKYT Oy, Joensuun laboratorio, FINAS T047 (SFS EN ISO/IEC 17025)
TL83 Naytteenottaja

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maaritys Nayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
Haju 2024/1812 31.1.2024
Maku 2024/1812 31.1.2024
*Koliformiset bakteerit 2024/1812 30.1.2024
*Escherichia coli 2024/1812 Maaritysrajanalitus 30.1.2024
*Enterokokit 2024/1812 30.1.2024
*Sameus 2024/1812 +0,1 FNU 31.1.2024
*Vari 2024/1812 Maaritysrajanalitus 31.1.2024
*pH 2024/1812 0,2 yks. 31.1.2024
*Sahkénjohtavuus 25 °C 2024/1812  £5% 31.1.2024
*Rauta 2024/1812 +15% 7.2.2024
*Mangaani 2024/1812 Maaritysrajanalitus 7.2.2024

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteitd. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepdvarmuudet ilmoitetaan pyydettdessa. Mittausepdvarmuutta ei huomioida pdatdssdanndissa.



