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Liperin kunta, tekninen osasto FINAS
Riikonen Kari

kari.riikonen@liperi.fi Finnish Accreditation Service
Keskustie 10 T047 (EN ISO/IEC 17025)
83100 LIPERI

Tilausnro 246959 (4774J/KAYTVIIN), saapunut 11.2.2019, néytteet otettu 11.2.2019
Naytteenottaja: Anssi Hiltunen

NAYTTEET
Lab.nro Naytteen kuvaus
2820 Raakavesi, Laukunlampi kaivo 3

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maaritys Yksikko 2820 *STM 1352

Lampdotila °C 5,0

*Koliformiset bakteerit pmy/100 ml 0 <1 (T)
_*Escherichiacoli _________  pmy0Om______.0 <1V __ _

*Heterotrof. peséakeluku 22 °C pmy/ml 2

*Rauta pa/l 240 «200 (T)

Merkintojen selityksia: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,
» = suurempi tai yhtasuuri kuin.

**STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousvedet

Menetelmétiedot viimeisella sivulla, * = akkreditoitu menetelma, (A) = alihankintamaaritys

LAUSUNTO

Raakaveden kayttotarkkailututkimus
Liperi, Viinijarven verkosto

** Sosiaali- ja terveysministerion asetus nro 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista, astunut voimaan 17.11.2015.
V = laatuvaatimus, T = laatutavoite

Talousvesiasetuksessa heterotrofiselle pesédkeluvulle ei ole asetettu enimmaisarvoa mutta siind ei saa
esiintyd epéatavallisia muutoksia. Verkostovesissa heterotrofise pesékeluwun tavanomainen taso on
<100 pmy/ml.

VEDEN LAATU:
Tuloksia on verrattu verkostovedelle asetettuihin raja-arvoihin.
Raakavesinéaytteen rautapitoisuus litti verkostovedelle asetetun tavoitetason.

pmy = pesakkeen muodostava yksikkd

YA
Anna Liisa Heikkila
kemisti FM
TIEDOKSI

Pohjois-Karjalan Ymp.terveys/Arresto Anu / Outokumpu/anu.arresto@siunsote.fi
Pohjois-Karjalan Ymp.terveys/Vaisénen Ville / Outokumpuhille.vaisanen@siunsote.fi
Pohjois-Karjalan Ymp.terveys/Bjornholm Sari / Outokumpu/sari.bjornholm @siunsote.fi

Testausselosteen tulokset patevat vain tutkituille naytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.
Mittausepavarmuudet: kemiallisille menetelmille viimeisell& sivulla, kvant. mikrobiologisille menetelmille ilmoitetaan pyydettdessa
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MENETELMATIEDOT

Maéritys Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Lampotila Lampotila (TL30)

*Koliformiset bakteerit SFS 3016 (2011) (TL77)

*Escherichia coli SFS 3016 (2011) (TL77)

_*Heterotrof. pesakeluku22°C  SFSENISO6222(1999)220C (TL77)
*Rauta ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
TUTKIMUSLAITOSTIEDOT
Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi
TL30 SKYT Oy, Kuopion laboratorio
TL77 SKYT Oy, Joensuun laboratorio
MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT
Maéritys Néayte Tuloksen epédvarmuus Maérityspvm.

_*Koliformisetbakteerit  2019/2820  Maaritsrajanalius 1122019

_*Escherichiacoli __ 2019/2820  Maaritysrajanalitus 1122019
*Heterotrof. pesékeluku 22 °C 2019/2820 11.2.2019
*Rauta 2019/2820 +10% 15.2.2019

Testausselosteen tulokset patevat vain tutkituille naytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.
Mittausepavarmuudet: kemiallisille menetelmille viimeisell& sivulla, kvant. mikrobiologisille menetelmille ilmoitetaan pyydettdessa



