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menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida päätössäännöissä.
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Tilausnro 311026 (4774J/VALVVIIN), saapunut 21.6.2023, näytteet otettu 21.6.2023 (9:05)
Näytteenottaja: Hiltunen Anssi

NÄYTTEE T

Lab.nro Näytteen kuvaus

16488 Verkostovesi, Neliapila

MÄÄR ITYSTULOKSET / NÄYTTE ET

Määritys Yksikkö 16488 **STM 1352

*Rauta µg/l 36 <200 (T)

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
**STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvedet
Menetelmätiedot viimeisellä sivulla, * = akkreditoitu menetelmä, (A) = alihankintamääritys

LAUSUNTO

Verkostovesitutkimus
Liperi, Viinijärven verkosto

** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista, astunut voimaan 17.11.2015.
V = laatuvaatimus, T = laatutavoite

VEDEN LAATU:
Verkostovesinäytteen rautapitoisuus täytti asetetut laatutavoitteet.

Anna Liisa Heikkilä
kemisti FM



TESTAUSSELOSTE
J ^Talousvesitutkimus
28.6.2023

23-4185
#1

2 (2)

Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida päätössäännöissä.

MENETELMÄTI EDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

*Rauta ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)

TUTKI MUSLAI TOSTI EDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL30 SKYT Oy, Kuopion laboratorio, FINAS T047 (SFS EN ISO/IEC 17025)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*Rauta 2023/16488 ±15% 27.6.2023


